
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No 70210363 

Siendo las 11:30 horas del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, con 
fundamento en los artículos 177 y  179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del 
siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que 
se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como 
en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para 
realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. 70210363, del servicio de 
"Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado para la Casa de 
la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en Mérida, Yucatán", se reúnen para 
efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el ingeniero Julio César Hernández Valencia, técnico operativo, supervisor 
asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la licenciada Reina Mirza Ceballos 
Zapata, directora de la Casa de la Cultura Jurídica, y por parte de la empresa Grupo Eléctrico 
Azteca, S.A. de C.V. el ingeniero Germán Huazo Flores, representante legal. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto 
de este contrato de servicios No. 70210363, relativo al "Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos 
Escobedo, en Mérida, Yucatán". 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se firmó el contrato 
simplificado No. 70210363 de los servicios relativos al "Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos 
Escobedo, en Mérida, Yucatán", con un monto original de contrato de $92,728.00 (Noventa y 
Dos Mil Setecientos Veintiocho Pesos M.N. 00/100) más el 16% del impuesto al valor 
agregado equivalente a la cantidad de $14,836.48 (Catorce Mil Ochocientos Treinta y Seis 
Pesos M.N. 48/100). Resultando un monto neto de $107,564.48 (Ciento Siete Mil Quinientos 
Sesenta y Cuatro Pesos M.N. 48/1 00). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un sólo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 	 / 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en 
Mérida, Yucatán", 2021. 
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Es decir, cubrir si así procede los $9272800 (Noventa y Dos Mil Setecientos 
Veintiocho Pesos M.N. 00/100) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la 
cantidad de $14,836.48 (Catorce Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos M.N. 48/100). 
Resultando un monto neto de $107,564.48 (Ciento Siete Mil Quinientos Sesenta y Cuatro 
Pesos M.N. 48/100) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de quince días naturales para cada 
uno de los tres eventos, comprendidos, el primer evento, del veinticinco de mayo al ocho de 
junio, el segundo evento, del doce al veintiséis de julio y el tercer evento del primero al quince 
de octubre, todos del año en curso, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del 
contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General 
de Administración X1V12019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos 
por medio de la carta de terminación, el pasado ocho de octubre del año en curso, indicando 
como fecha de término el quince de octubre del año en curso, a fin de que el área técnica se 
encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las 
acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida 
conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 

us SARS-00V2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
ndiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota con apoyo del 

personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detalla a 
continuación: 

$_En-principio constatándose los alcances descritos a continuación: 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MERIDA, 

VUCATAN. 

UBICACIÓN: CALLE 59 Fvb. 458, ENTRE CALLE 54 Y 52, COL. CENTRO, MERI DA, YUCATAN. 

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS 

CONCEPTO g UNIDAU 	
P.U. 

CANTIDAD a 	SIN IVA a IMPORTE SIN IV 
PRIMER EVENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT . con 
capacidad de 4.0 T.R. (48,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3048A1000C, 
modelo evaporador MCD04801 PO/EA tipo FAN & COIL caracteristicas eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Mu/hp/es II 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3036A1000C, 
modelo evaporador MCDO36D1POAA tipo FAN & COIL características eléctricas del sistema 
22012/60. (R-410A) P U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Mu/tip/es II 

PZA 
	

1.00 

PZ,A 
	

1.00 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en 
Mérida, Yucatán", 2021. 
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M.A&03 

M.A&03.1 
M.A&03.2 

M.AAO4 

M.kkO5 

M.&&06 

MA A06.l 
M.AAO6.2 

M.AA07 

M.AA09 

MAMO 

M.A.A 10.02 

M.A&1 1 

M.A&12 

M.A&13 

M.AAI4 

M.&A14.1 

M.A.A14.2 
M&Ai4.3 

M.PAAOI 

M.C.A&01 

Mantermiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 
4.0 T.R. (48000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TT133048A1000C, modelo 
evaporador MCX5481310RAA tipo PISO TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. 
(11-4110A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
Manterimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT con capacidad de 
2.0 T.R. (24000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, modelo 
evaporador 4MXW5524A1PA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. )R-
41 OA) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Almacen de Librería 
Manterimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT con 
capacidad de 2.0 T.R. (24000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1AA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería 
Manterimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT con 
capacidad de 2.0 T.R. (24000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1M tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Sala de Videoconferencias 
Equipo ubicado en Sala de Videoconferencias 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4D(K5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1AA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Recepción 
Mantermiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado PISO-TECHO, marca 
PRIME, , con capacidad de 60,000 btd,, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Pasillo de 
Dirección-Procesos 
Manterimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TYK8536A1, modelo 
evaporador 4MYW8536A1 tipo MINI SPLIT características eléctricas del sistema 220/2/60. R-
41 OA, Solo frio. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en área Sala de Consulta PB. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TYK5524A1, modelo 
evaporador 4MYW5524A1 tipo MINI SPLIT características eléctricas del sistema 220/2/60. R-
410A. SOLO FRIO, P.U.O.C.T. Equipos ubicados en el área de Jubilados 
Manterimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo disidido, modelo 
Odyssey, con capacidad de 7.5 T.R. (90,000 BTU) marca TRANE, solo frio, modelo 
condensadora TTA090D3, modelo evaporador TWE09003 tipo Disidido características eléctricas 
del sistema 220/3/60. R-410A. SOLO FRIO, P.U.O.C.T. Equipo Ubicado en área Sala de 
Consulta P. B, 
Manterimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1AA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-41 OA) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en área SITE 
Manterimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con 
capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR40601-1000M, 
con evaporador tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. )R-410A) 
P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Área de Acervos Documentales 
Equipo ubicado en Área de Acervos Documentales 
Equipo ubicado en Área de Acervos Documentales 
Revisión técnica a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT concepto M,A,A.10.1 , con 
capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TYK8536A1, modelo 
evaporador 4MYW8536A1 tipo MINI SPLIT características eléctricas del sistema 220/2/60. R-
41 OA, Solo frio. P.U.O.C.T. 
Aplicación de anticorrosivo a serpentines condensadores. Incluye mano de obra, materiales, 
equipo y herramienta. 15.111.0.C.T. (SOLO PARA EL PRIMER EVENTO) 

SEGUNDO EVENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Manterimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 3.0 
T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TYK8536A1, modelo evaporador 
4MYW8536A1 tipo MINI SPLIT características eléctricas del sistema 220/2/60. R-410A, Solo frio. 
P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en área MAl 
Equipo ubicado en área Estantería Compacta 
Suministro de tarjeta electrónica para condensadora del concepto M.A.A.10.03 Incluye mano de 
obra, materiales, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. 

M.AA.10 

M.&& 10.01 
M.&&10.03 

M.C.A&02 

PZA 1.00 
PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 4.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 
PZA 1.00 

JGO. 1.00 

JGO 14.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 

PZA 1.00 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en 
Mérida, Yucatán", 2021. 
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M.A&01 

M.AAO2 

MAkO3 

M.k&03.1 

M.&&14.1 
M.k.&14.2 
M.A&14.3 

M.C.AfiO3 

M.&&03.2 

M.AAO4 

M.&&05 

M.A.k06 

M.&A06.1 
MA&06.2 

M.&07 

M.AAO9 

M.&Ai0 

M.&A 10.01 
M.&Ai0.02 
M.&M0.03 

M.AAII 

M.A&12 

M.AA.14 
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TERCER EVENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT con 
capacidad de 4.0 T.R. (48000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTB3048A1000C, 
modelo evaporador MCDO48D1POAA tipo FAN & COIL características eléctricas del sistema 
220/2160. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Multiples It 
Manternmiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TT113036A1000C, 
modelo evaporador MCt36D1P0AA tipo FAN & COIL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Multiples II 
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 
4.0 T.R. (48,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TT133048AI000C, modelo 
evaporador MCX548G10RAA tipo PISO TECHO características eléctricas del sistema 220/2160. 
(R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 
2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1M, modelo 
evaporador 4MXW5524A1A.A tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-
410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Almacen de Librería 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1AA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1AA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Sala de Videoconferencias 
Equipo ubicado en Sala de Videoconferencias 
Manterimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1AA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Recepción 
Mantedmiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado PISO-TECHO, marca 
PRIME, 	con capacidad de 60,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Pasillo de 
Dirección-Procesos 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 3.0 T.R. (36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TYK8536A1, modelo 
evaporador 4MYW8536A1 tipo MINI SPLIT características eléctricas del sistema 220/2160. R-
41 0A, Solo frio, P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en área MA! 
Equipo ubicado en área Sala de Consulta P.B. 
Equipo ubicado en área Estantería Compacta 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TY}Ç5524A1, modelo 
evaporador 4MYW5524A1 tipo MINI SPLIT características eléctricas del sistema 220/2/60. R-
410A. SOLO FRIO, P.U.O.C.T. Equipos ubicados en el área de Jubilados 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo dividido, modelo 
Odyssey, con capacidad de 7.5 T.R. (90,000 BTU) marca TRANE, solo filo, modelo 
condensadora TTA09OD3, modelo evaporador TWE09OD3 tipo Divdido características eléctricas 
del sistema 220/3/60. R-410A. SOLO FRIO, P.U.O.C.T. Equipo Ubicado en área Sala de 
Consulta P. B. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT , con 
capacidad de 2.0 T.R. (24000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TXK5524A1AA, 
modelo evaporador 4MXW5524A1AA tipo Hl WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en área SITE 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con 
capacidad de 5.0 T.R. (60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora 4TTR40601-1000AA, 
con evaporador tipo PISO-TECHO características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A) 
P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Área de Acervos Documentales 
Equipo ubicado en Área de Acervos Documentales 
Equipo ubicado en Área de Acervos Documentales 
Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la 
Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL 
ÚLTIMO EVENTO) 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 
PZA 1.00 

PZA 4.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 
PZA 1.00 

JGO. 1.00 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en 
Mérida, Yucatán", 2021. 
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El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar la administradora del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado No. 70210363, derivado del 
procedimiento de contratación por adjudicación directa relativo a los trabajos del "Mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica 
Ministro Rafael Matos Escobedo, en Mérida, Yucatán" fueron concluidos en el primer evento hasta 
el 03 de septiembre, por lo que, se sometió a la opinión jurídica de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos la procedencia de la aplicación de la penalización por el atraso en el tiempo de entrega 
de los trabajos de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha Dirección General determinó, 
mediante oficio DGAJ/807/2021, conforme al planteamiento de la Casa de la Cultura Jurídica, que 
es procedente la aplicación de la pena convencional. La pena convencional que se le aplicó al 
prestador de servicios fue de $840.00 (Ochocientos Cuarenta Pesos M.N. 00/100). Cabe señalar - 
que, en el primer evento, no se realizó la aplicación de anticorrosivo a uno de los equipos, debido 
a que el prestador de servicios determinó que el equipo presenta un daño irreparable. El segundo—$'J  
evento, en el que se tenía considerado el mantenimiento de dos equipos y el suministro e 
instalación de una tarjeta electrónica para la condensadora de uno de estos dos equipos, no fue 
posible realizarlo, debido a que el prestador de servicios no logró adquirir la tarjeta electrónica y, 
por consiguiente, no se reparó el equipo, por lo que, tampoco se le dio el mantenimiento. Respecto 
del segundo equipo, fue diagnosticado por el proveedor en el primer evento con un daño 
irreparable, por lo que tampoco se le realizó el mantenimiento. El tercer evento fue concluido en 
fecha de término comprometida, en este evento tampoco se le dio mantenimiento a los dos 
equipos ya mencionados en el segundo evento. Lo anterior, de acuerdo con los alcances y 
especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

RETENCIÓN DE IVA 	 $ 0.00 

RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES 	 $ 0.00 

NETO A PAGAR 	 $ 92,338.32 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al servicio de "Mantenimiento preventivo y correc 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en 
Mérida, Yucatán", 2021. 
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RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA 

IMPORTE CONTRATADO $ 92,728.00 

IMPORTE EJERCIDO (PRIMER EVENTO) $ 43,867.00 

IMPORTE EJERCIDO (SEGUNDO EVENTO) $000 

IMPORTE EJERCIDO (TERCER EVENTO) $3573500 

IMPORTE DE OBRA NORMAL $ 79,602.00 

IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN. $ 13,126.00 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 12.736.32 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Con base en el artículo 169 fracción V del AGA XIV/2019 la empresa entrega 
una garantía por vicios ocultos de los trabajos realizados por un periodo de cinco meses, a 
partir de la recepción del "Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire 
acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en Mérida, 
Yucatán" con una cobertura en materiales y mano de obra. Igualmente entrega una carta 
garantía por un periodo de un año contado a partir del 25 de agosto de 2021, relativo a los 
trabajos realizados con motivo de la aplicación indebida de pintura a los serpentines de cuatro 
equipos de aire acondicionado. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de 
estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta de entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las doce horas del ocho de noviembre de dos mil veintiuno. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
	

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
"MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO" 
	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
EN MÉRIDA, Y CATÁN 

al,  

   

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ VALENCIA 
SUPERVISOR 

INA MIRZA CEB'LLOS ZA T 
DIREC eRA 

  

POR LA PERSONA MORAL G ' UPO E 

 

CTRICO AZTECA S.A. DE C.V. 

    

A1 
GERMH ZS FLORES 
REPRESENTAN E LEGAL 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Rafael Matos Escobedo, en 
Mérida, Yucatán", 2021. 
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