
                            

                             

SERVICIO:

1.-
2.-
3.-

Participante 1 Participante 2

M.A.A.01 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.02 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.03 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.04 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.07

M.A.A.07.1 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.07.2 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DBYA-
F060N110C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo piso-techo, marca TEMPSTAR, modelo
NHP060AKC2, con capacidad de 60,000 btuh, con
características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en
Sala de Videoconferencia lado Izquierdo

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R.
(36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TWA3036A1, modelo evaporador MCD036D100 tipo FAN &
COIL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T. 

Equipo ubicado en Jubilados

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F036N070C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F060N135C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PARTICIPANTES:

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

Con fundamento en los artículos  43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.FUNDAMENTO LEGAL:

FECHA: 06/03/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/JUÁREZ/02/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

1° E V E N T O

Equipo ubicado en Jubilados

CLAVE:

León Jaime Álvarez Contreras
Guillermo Macedo Ponce

PARTICIPANTES
UNIDAD CANTIDADCONCEPTOS 

REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Participante 3
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 



Participante 1 Participante 2
CLAVE:

PARTICIPANTES
UNIDAD CANTIDADCONCEPTOS 

REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Participante 3

M.A.A.08

M.A.A.08.1 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.08.2 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.09 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.C.A.A.01 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.01 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.02 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.03 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.08

M.A.A.08.1 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.08.2 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.01 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

Suministro e instalación de modulo de calefacción para equipo
M.A.A.02. Incluye Materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. P.U.O.C.T.

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DBYA-
F060N110C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

2° E V E N T O

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F036N070C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F060N135C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

3° E V E N T O
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F036N070C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 2° servicio; de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R.
(60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TWB3060A1, modelo evaporador MCD060D1P0 tipo FAN &
COIL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T.         

Equipo ubicado en Auditorio

Equipo ubicado en Auditorio

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 1° servicio; de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R.
(60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TWB3060A1, modelo evaporador MCD060D1P0 tipo FAN &
COIL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T.         
Equipo ubicado en Auditorio

Equipo ubicado en Auditorio

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 1° servicio; de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R.
(18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TXK4518A1, modelo evaporador 4MXW4518A1 tipo HI-WALL
características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Caseta de Vigilancia de P.B.
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Participante 1 Participante 2
CLAVE:

PARTICIPANTES
UNIDAD CANTIDADCONCEPTOS 

REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Participante 3

M.A.A.02 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.03 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.07

M.A.A.07.1 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.07.2 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.08

M.A.A.08.1 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.08.2 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.09 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.01 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.02 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.03 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DBYA-
F060N110C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

4° E V E N T O
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F036N070C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F060N135C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

Equipo ubicado en Auditorio

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 3° servicio; de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R.
(18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TXK4518A1, modelo evaporador 4MXW4518A1 tipo HI-WALL
características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Caseta de Vigilancia de P.B.

Equipo ubicado en Auditorio

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DBYA-
F060N110C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 3° servicio; de equipo de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R.
(36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TWA3036A1, modelo evaporador MCD036D100 tipo FAN &
COIL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T. 

Equipo ubicado en Jubilados

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo paquete, marca YORK, modelo DAYA-
F060N135C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 60,000
btuh, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado para oficinas en primer piso

Equipo ubicado en Jubilados

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 3° servicio; de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R.
(60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TWB3060A1, modelo evaporador MCD060D1P0 tipo FAN &
COIL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T.         
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Participante 1 Participante 2
CLAVE:

PARTICIPANTES
UNIDAD CANTIDADCONCEPTOS 

REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Participante 3

M.A.A.04 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.05 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.06 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.07

M.A.A.07.1 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.07.2 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.08

M.A.A.08.1 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.08.2 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.A.A.09 PZA 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

M.C.A.A.02 JGO. 1 Se determina "si 
cumple"

Se determina 
"si cumple"

Se cumple con la 

totalidad de las 

especificaciones 

indicadas en los 

catálogos de 

conceptos 

proporcionados por 

la DGIF.

Se cumple con 

la totalidad de 

las 

especificacione

s indicadas en 

los catálogos 

de conceptos 

proporcionados 

por la DGIF.

Equipo ubicado en Auditorio

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 4° servicio; de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT, con capacidad de 1.5 T.R.
(18,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TXK4518A1, modelo evaporador 4MXW4518A1 tipo HI-WALL
características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Caseta de Vigilancia de P.B.

Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de
aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye;
Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T. (SOLO
PARA EL ÚLTIMO EVENTO)

Equipo ubicado en Jubilados

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 4° servicio; de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 5.0 T.R.
(60,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TWB3060A1, modelo evaporador MCD060D1P0 tipo FAN &
COIL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T.         
Equipo ubicado en Auditorio

Mantenimiento preventivo realizando solo las actividades de
limpieza y sistema eléctrico correspondientes al 4° servicio; de
equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE
modelo unidad condensadora 4TXK1618A1 modelo unidad
evaporadora 4MXW1618A1, HI-WALL con capacidad de 18,000
btu/h, con caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye:
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.
Equipo ubicado en SITE

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 4° servicio; de equipo de aire
acondicionado tipo MINI-SPLIT , con capacidad de 3.0 T.R.
(36,000 BTU) marca TRANE, modelo condensadora
4TWA3036A1, modelo evaporador MCD036D100 tipo FAN &
COIL características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A)
P.U.O.C.T. 

Equipo ubicado en Jubilados

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las
actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire
acondicionado tipo piso-techo, marca TEMPSTAR, modelo
NHP060AKC2, con capacidad de 60,000 btuh, con
características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en
Sala de Videoconferencia lado Izquierdo

Mantenimiento preventivo realizando solo las actividades de
limpieza y sistema eléctrico correspondientes al 4° servicio; de
equipo de aire acondicionado tipo mini split marca TRANE
modelo condensadora 4TXK6560G1000AA y modelo
evaporadora 4MXX6560G1000AA con caracteristicas eléctricas
220/2/60. Incluye: Registro de equipo, Materiales, Mano de
obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala
de Videoconferencia lado Derecho

Conclusión:
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Participante 1 Participante 2
CLAVE:

PARTICIPANTES
UNIDAD CANTIDADCONCEPTOS 

REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Participante 3

Se determina 
"Favorable"

Se determina 
"Favorable"

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ
MTRA. CLAUDIA MURILLO MEDINA

DIRECTORA DE LA CCJ

REVISÓELABORÓ

MTRO. RAFAEL HUITRÓN GÁMEZ

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:
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