
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

UPREMA COftTEOEJUSTICIA OEU\NACIO .. CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/NAY/03/2024 

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado 

FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

PARTICIPANTES: 

1 Mario Alberto Ruvalcaba Acosta 

2N/A 

3N/A 

PARTICIPANTES 

• 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btu/h; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.01 de Ventas PZA CUMPLE NIA 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 º servicio; a equipo 
de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-techo 
marca CARRIER de capacidad de 24,000 btulhr; 
modelo 38CKC024-M-3, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 

M.A.A.02 Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.02.1 E ui o ubicado en Sala de Ca acitaci6n PZA CUMPLE NIA 

M.A.A.02.2 E ui o ubicado en Sala de Ca acitaci6n PZA CUMPLE NIA 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btulhr; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.03 de Titular PZA CUMPLE NIA 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca CARRIER de capacidad de 36,000 
btu/hr; modelo 38CKC036-M-3, con características 
eléctricas 22012160. lnduye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 

M.A.A.04 Sala de Consulta PZA CUMPLE NIA 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca 
TRANE de capacidad de 36,000 btulhr (3.0 T.R.); 
modelos de las unidades 4TTB3036A1000C / 
MCX536G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 22012160 y gas refrigerante (R-41 0A). 

M.A.A.05 P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta PZA CUMPLE NIA 

FECHA: 22/03/2024 
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Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca TRANE de capacidad de 60,000 
btulhr (5.0 T.R.); modelos de las unidades 
4TTB3060A1000C I MCX060G10RAA, con 
características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-

M.A.A.06 410A) P.U.O.C.T. 

M.A.A.06.1 Equipo ubicado en Auditorio 

M.A.A.06.2 Equipo ubicado en Auditorio 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btulhr; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.07 de Eventos 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso• 
techo marca TRANE de capacidad de 18,000 btulh 
(1.5 T.R.); modelos de las unidades 
4TTB301 BA 1 oooc /, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). lnduye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo 

M.A.A.08 ubicado en SITE de Cómputo 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca 
TRANE de capacidad total de 48,000 btulhr (4.0 
T.R.) (con evaporadoras de 12,000 btulhry 24,000 
btulhr); modelos de las unidades TTT548A100AG/ 
MCW524K10RAB/ MCW51210RAB, con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.09 Equipos Ubicados en Hemeroteca y Archivo 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio;a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca MIRAGE de capacidad de 24,000 btulhr; con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 

M.A.A.10 P.U.O.C.T. 

M.A.A.10.1 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 

M.A.A.10.2 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 

M.A.A.10.3 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 

M.A.A.10.4 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 

SEGUNDO EVENTO 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca 
TRANE de capacidad de 36,000 btulhr (3.0 T.R.); 
modelos de las unidades 4TTB3036A1000C / 
MCX536G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 y gas refrigerante (R-41 0A). 

M.A.A.05 P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca MIRAGE de capacidad de 24,000 btulhr; con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 

M.A.A.10 P.U.O.C.T. 

M.A.A.10.3 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 

M.A.A.10.4 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 
Mantenimiento preventivo realizando solo las 
actividades de limpieza y del sistema eléctrico 
correspondientes al 2º servicio; de equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi-wall marca Carrier de 
capacidad de 24,000 btu/hr modelos de las unidades 
40EL 1243C-E / 38ELQ243C-C; con características 
eléctricas del sistema 220/2/60 y gas refrigerante; R-

M.A.A.11 410a. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervos 
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TERCER EVENTO 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btulh; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.01 de Ventas 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso• 
techo marca CARRIER de capacidad de 24,000 
btulhr; modelo 38CKC024-M-3, con características 
eléctricas 220/2/60. lnduye: Materiales, Mano de obra, 

M.A.A.02 EQuipo v Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.02.1 EQuipo ubicado en Sala de Capacttación 

M.A.A.02.2 Equipo ubicado en Sala de Capacttación 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btulhr; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.03 de Titular 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca CARRIER de capacidad de 36,000 
btu/hr; modelo 38CKC036-M-3, con características 
eléctricas 220/2/60. lnduye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 

M.A.A.04 Sala de Consulta 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca 
TRANE de capacidad de 36,000 btulhr (3.0 T.R.); 
modelos de las unidades 4TTB3036A1000C I 
MCX536G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 22012160 y gas refrigerante (R-41 DA). 

M.A.A.05 P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca TRANE de capacidad de 60,000 
btulhr (5.0 T.R.); modelos de las unidades 
4TTB3060A1000C I MCX060G10RAA, con 
características eléctricas del sistema 220/2/60. (R· 

M.A.A.06 410A) P.U.O.C.T. 

M.A.A.06.1 EQuipo ubicado en Audttorio 

M.A.A.06.2 Equipo ubicado en Audttorio 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btulhr; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.07 de Eventos 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso• 
techo marca TRANE de capacidad de 18,000 btulh 
(1 .5 T.R.); modelos de las unidades 
4TTB301 BA 1 oooc /, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). lnduye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo 

M.A.A.08 ubicado en SITE de Cómputo 
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Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca 
TRANE de capacidad total de 48,000 btu/hr (4.0 
T.R.) (con evaporadoras de 12,000 btu/hry 24,000 
btu/hr); modelos de las unidades TTT548A100AG/ 
MCW524K10RAB/ MCW51210RAB, con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.09 Equipos Ubicados en Hemeroteca y Archivo 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 3º servicio;a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca MIRAGE de capacidad de 24,000 btulhr; con 
características eléctricas 220/2160. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 

M.A.A.10 P.U.O.C.T. 

M.A.A.10.1 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 

M.A.A.10.2 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo 

M.A.A.10.3 Eauioo ubicado en Hemeroteca v Archivo 

M.A.A.10.4 Equipo ubicado en Hemeroteca v Archivo 

CUARTO EVENTO 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btulh; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.01 de Ventas 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca CARRIER de capacidad de 24,000 
btu/hr; modelo 38CKC024-M-3, con características 
eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, 

M.A.A.02 Equipo v Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.02.1 Equipo ubicado en Sala de Capacitación 

M.A.A.02.2 Equipo ubicado en Sala de Capacitación 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btulhr; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
22012/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.03 de Titular 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca CARRIER de capacidad de 36,000 
btu/hr; modelo 38CKC036-M-3, con características 
eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 

M.A.A.04 Sala de Consulta 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca 
TRANE de capacidad de 36,000 btulhr (3.0 T.R.); 
modelos de las unidades 4TTB3036A1000C / 
MCX536G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 22012160 y gas refrigerante (R-41 0A). 

M.A.A.05 P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca TRANE de capacidad de 60,000 
btu/hr (5.0 T.R.); modelos de las unidades 
4TTB3060A1000C / MCX060G10RAA, con 
características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-

M.A.A.06 410Al P.U.O.C.T. 

M.A.A.06.1 Equipo ubicado en Auditorio 

M.A.A.06.2 Equipo ubicado en Auditorio 

PZA 2 CUMPLE 
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Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca CARRIER de capacidad de 12,000 btu/hr; 
modelo FKGB123C, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina 

M.A.A.07 de Eventos PZA 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; de 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
techo marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h 
(1.5 T.R.); modelos de las unidades 
4TTB301 BA 1 oooc /, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). lnduye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo 

M.A.A.08 ubicado en S/TE de Cómputo PZA 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca 
TRANE de capacidad total de 48,000 btu/hr (4.0 
T.R.) (con evaporadoras de 12,000 btu/hry 24,000 
btu/hr); modelos de las unidades TTT548A 1 00AG/ 
MCW524K10RAB/ MCW51210RAB, con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.09 Equipos Ubicados en Hemeroteca y Archivo PZA 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 4º servicio;a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall 
marca MIRAGE de capacidad de 24,000 btu/hr; con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 

M.A.A.10 P.U.O.C.T. 

M.A.A.10.1 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo PZA 

M.A.A.10.2 Eauioo ubicado en Hemeroteca v Archivo PZA 

M.A.A.10.3 Eauioo ubicado en Hemeroteca v Archivo PZA 

M.A.A.10.4 Equipo ubicado en Hemeroteca y Archivo PZA 
Mantenimiento preventivo realizando solo las 
actividades de limpieza y del sistema eléctrico 
correspondientes al 2º servicio; de equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi-wall marca Carrier de 
capacidad de 24,000 btu/hr modelos de las unidades 
40EL 1243C-E / 38ELQ243C-C; con características 
eléctricas del sistema 220/2/60 y gas refrigerante; R-

M.A.A.11 410a. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervos PZA 
Aplicación de pintura para las instalaciones de los 
equipos de aire acondicionado de la Casa de la 
Cultura Jurídica. lnduye; Mano de Obra, Materiales, y 

M.C.A.A.01 Heramienta. P.U.O.C.T. JGO. 
Datos completos de la empresa: nombre o razón 
social, domicilio físico y fiscal, RFC, teléfono 

Tiempo de eiecución de los trabaios 15 días naturales 

Vioencia de la cotización 30 días calendario 
Pago en una sola exhibición al término y aceptación 
de los trabajos 

Especificar IVA 
Nota: esta cotización comprende, considera y cubre 
en absoluto: los alcances que se señalan en el 
catálogo de conceptos, especificaciones particulares, 
notas importantes y anotaciones del acta de la junta 
de adaraciones señaladas por la Dirección General de 
Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Conclusión: 

DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO 

ELABORÓ 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

2 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

1 CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Se indican los 
requisitos solicitados 

con base en los 
cuales se analizó y 
determinó que sí 
cumple con ellos. 

Se determina 
"Favorable" 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

REVISÓ 
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Firmado por: MONICA SUGEY MONTOYA QUINTANA 
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Fim,ado por: GABRIELA ILIANA ULLOA PONCE DE LEON 
No. serie: 6417797 41797661081599202748245712497 442704867921 
Fecha: 22/03/2024 05:03:08.5250000 p. m. 

MTRA. GABRIELA ILIANA ULLOA PONCE DE LEÓN 

DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURiDICA EN TEPIC, NAYARIT 

11 
<( 
:e 
w 
(.) 

ü: 
X 
"O 
c:o z 
X 

a 

~ o 
e 
a. 

! 
N 

(!) 
...J 
1-
(f) 

~ 
!::::: 
::J 

o:: 
LO 
a.. 

º a:i 
e 
(1) 

""' 


