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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

FECHA: 28/02/2024 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJNILLAHERMOSA/03/2024 

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA DE LA 

CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO 

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43, 46, 47, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ARTÍCULO 64 DEL ACUERDO GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Vll/2008 

PARTICIPANTES: 

1.- JUAN CARLOS TORRES NAVA 

CONCEPTOS EMPRESAS 
CLAVE: REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS UNIDAD CANT. 
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1 evento 2 evento 3 evento 4 evento 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 º servicio; a equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.01 de capacidad 60,000 btulh, modelos 2TTB0060A 1 000CA / PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
MCX060, con características eléctricas 220/2160 (R-22). 
Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples P.U.O.C.T. 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.02 de capacidad de 60,000 btulh; modelos 4TTB3060D1000 / PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
MCX060G10, con características eléctricas del sistema 
220/2160 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. Equipo ubicado en Acervo P.U.O.C.T. 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.03 
de capacidad de 60,000 blu/h; modelos 4TXK6560G1 000AA PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
I 4MXX6560G 1 000AA, con características eléctricas del 
sistema 220/2160 (R-410A). Incluye: Materiales , Mano de 
obra, Equipo y Herramienta. Equipo ubicado en Planta Baja 
A,o"m PO UH' T 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.04 de capacidad de 60,000 btulh; modelos 2TTB0060A1000 / PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
MCX060E10R, con características eléctricas 22012/60 (R-22). 
Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Titular 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.05 de capacidad 36,000 btulh; modelos 4TTR3036G1000NB / 
MCX536G10, con caracteristicas eléctricas del sistema 
220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta P.U.O.C.T. 

M.A.A.04.1 Eauioo ubicado en Sala de Consulta PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 

M.A.A.04.2 Equipo ubicado en Sala de Consulta PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio; de equipo de 

M.A.A.06 
aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
capacidad 12,000 btu/h; 4TXK4512A1 / 4MXW4512A1 con 
características eléctricas del sistema 220/2160 (R-410A) 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Ventas ., 
Mantenimiento preventivo realizando solo las actividades 
de limpieza correspondientes al 2º servicio; de aire 
acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo unidad 

M.A.A.07 
condensadora 4TTR3036N1000B modelo unidad evaporadora PZA 1.00 NO APLICA CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
MCX536G1JRAA Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, 
con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se ubica en 
oficina de Eventos. 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de 

M.A.A.08 capacidad de 18,000 btulh; 2TTK0518A 1 AA I PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
2MCW0518A1AA, con características eléctricas 220/2/60 (R-
22). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de 



Mantenimiento preventivo y correctivo realizando solo las 
actividades de limpieza correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall marca 

M.A.A.09 TRANE modelos 4TXK1624A1P00AA / 4MXW1624A1P00AA PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
con capacidad de 24,000 btu/h; con caracteristicas 
eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAi 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1º servicio¡ a equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.10 de capacidad de 60,000 btu/h; 4TTR4060L 1000AA I PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
MCX060G10, con características eléctricas del sistema 
220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de 
, ...... ,_"""-

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 º servicio; de equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.1 1 de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 4TTR4060L 1000 / PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
MCX060G10, con caracteristicas eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón 
de ti.no M»t,;n/oo 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 º servicio; de equipo de 
aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE 

M.A.A.12 de capacidad 36,000 btu/h; modelos 4TTB3036E1 000AA / PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE 
MCX536G10, con características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Anexo 
"""' hihli.n.#n.,-<> 

M.D.01 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .. ::11 1 º ~e_.,,;,.;,.... ::¡ ,..,.,, ,; .... ,... 

M.D.01 .1 Eauioo ubicado en acervo PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
M.D.01 .2 Eauioo ubicado en acervo PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
M.D.01.3 Eauioo ubicado en acervo PZA 1.00 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de 

M.C.A.A.01 
aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; JGO. 1.00 NO APLICA NO APLICA NO APLICA CUMPLE Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T. 

CONCLUSIÓN: El servicio es acorde a los requerimientos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

11 DICTAMEN RESOLUTIVO TeCNICO. De las empresas que coliZaron conforme a los alcances técnicos 
para la Casa de la Cultura Jurldlca en Villahermosa, Tabasco se determina: Favorable 
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ENLACE ADMINIS'rR><m DE LA CULTURA JURÍDICA 
EN VILLA A, TABASCO 


