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S.I.A.A.01

Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
Carrier modelo 53ELC123C tipo HI-WALL con capacidad de 12,000 
btu/h, con caracteristicas eléctricas 220/2/60 o similar. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T

JGO 1

S.I.A.A.02

Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca 
Carrier modelo 53ELC123C tipo HI-WALL con capacidad de 12,000 
btu/h, con caracteristicas eléctricas 220/2/60 o similar. Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T

JGO 1

S.I.A.A.03

Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 
1/2" x 1/8" con dimenciones aproximadas de 87 x 27 cm, para 
montar unidad condensadora, debe contar con una base para 
interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T.

PZA 1

  IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/CULIACAN/05/2024

  PARTICIPANTES:

JESUS MANUEL SALAZAR MEZA

  MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO 
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  FUNDAMENTO LEGAL:  Artículos  36, 37 43 fracción V, 46, 47 fracción IV,  50, 96, 97 y demás relativos y aplicables del 
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S.I.A.A.04

Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para 
interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la 
marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T.

ML 4

S.I.A.A.05
Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de díametro. 
Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.

ML 6

IE.I.A.A.01

I N S T A L A C I Ó N E L É C T R I C A IE.I.A.A.01 Suministro, instalación 
y colocación de Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 
16 mm de diámetro, marca júpiter. Se deberán de considerar 
elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, 
pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual 
deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra 
y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo 
condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de 
consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material 
sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar 
áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser 
reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.

ML 8

IE.I.A.A.02

Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de díametro en 
marca comercializable en la Républica Mexicana, incluye: materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T

ML 1
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IE.I.A.A.03

Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre 
monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex, 600 v. y 90°c 
de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG). Se deberán de considerar, 
guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de 
conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y 
herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la 
obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, 
limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
P.U.O.C.T.                                                                                                                                
En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres 
menores a (12 AWG y 10 AWG), deberán de considerar las empresas 
dentro del precio unitario las holguras, puntas, conexiones y 
desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del 
sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su 
energización y funcionalidad.

ML 16

IE.I.A.A.04

Suministro, instalación, colocación y energización de Cable de cobre 
desnudo, marca condumex, 75°C de operación, calibre 3.31 mm2 (12 
AWG). Se deberá de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón 
para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y 
resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos 
dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, 
mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T.                                                                                            
En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres 
menores a (12 AWG y 10 AWG), deberán de considerar las empresas 
dentro del precio unitario las holguras, puntas, conexiones y 
desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del 
sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su 
energización y funcionalidad.

ML 8
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IE.I.A.A.05

Suministro e instalacion de Interruptor termomagnético de 2P-15 
Amp. tipo QOB catálogo N°. QOB-215, mca. Square’D.                                                                                        
Se deberá de considerar, elementos de fijación, retiro de material 
sobrante a tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, 
faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la 
puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del 
material sobrante, desperdicios, limpieza, en caso de ranurar áreas 
de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos 
igual al acabado que existía, la instalación colocación y puesta en 
marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado. P.U.O.C.T

PZA 1

IE.I.A.A.06

Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 
servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. 
D221NRB, marca Square'D, incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta, P.U.O.C.T.

PZA 1

Conclusión:

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:

SI Cumple con los requisitos con base 
a los alcances  entregados.

FAVORABLE

ELABORÓ Y REVISÓ:

DRA. MARTHA OLIVIA FÉLIX BÓRQUEZ
_____________________________________

DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CULIACÁN
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