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PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2

IE.001

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO
DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

N/A N/A N/A N/A N/A

IE.001.1 TABLERO "A" EN RECEPCIÓN PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.001.2 TABLERO "B" EN RECEPCIÓN PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.001.3 TABLERO TIPO I-LINE EN RECEPCIÓN PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.001.4 TABLERO "C" EN SUBESTACIÓN PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.002

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTROS DE CARGA
EN EL SITE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 7.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.003

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES TUBO
SLIMLINE DE LED DE 36 WATTS 2.40 M, MOD. DGAXX-
576XT MARCA TECNOLOGIA LED; CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCIÓN.

GTE 55.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.004

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE
LUMINARIA MARCA TECNOLITE, MOD. PARGI IV PAN-
LED/72W/40/S ALUMINIO SATINADO PC BLANCO FRIO
SUSPENDIDO LED 72 W 100-240V; CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCIÓN.

GTE 20.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.005

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES,
CRISTAL TEMPLADO, GABINETES Y LUMINARIA TIPO SPOT
CON FOCO LED DE 5.5 WATTS; CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCIÓN.

GTE 19.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.006

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE
LAMPARA MARCA TECNOLITE LFCLED 2202/S ALUMINIO
SATINADO PC BLANCO SUSPENDIDO GS LED 2X20W (40W)
100-127 V; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE
Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

PZA 15.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.007

AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE LAMPARA DE
EMERGENCIA ISB SOLA BASIC MODELO LEP 06 117 MAX;
CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

PZA 5.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.008

AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE LÁMPARA DE
EMERGENCIA SOLA BASIC MAXILAMP 5 HRS. 600
LUMENES LEP-12-90I; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 6.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.009

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE
LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO MINESSOTA
LTLLED-SO5/43W/40 PC OPALINO, BLANCO FRIO 43
WATTS 110-240V; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 8.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.010

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES,
VARILLA DE EXTENSIÓN Y LÁMPARA DE SOBREPONER
EN CANOPE DIRIGIBLE DE LEDS DE 4 WATTS; CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PIEZA 8.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

PARTICIPANTE 3

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46 párrafo quinto, 47 fracción lV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité dé Gobierno y
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CLAVE: CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS UNIDAD CANTIDAD
PARTICIPANTES
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IE.011

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES
GABINETE MARCA TECNOLITE PARGI IV PAN-
LED/72W/40/S ALUMINIO SATINADO PC BLANCO FRIO
SUSPENDIDO LED 72 W 100-240 V; CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCIÓN.

GTE 5.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.012

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES,
CRISTAL, GABINETE Y LÁMPARA TIPO COLONIAL PARA
USO EXTERIOR DE 150 WATTS; CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 3.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.013

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES
A GABINETE SUJETO A TECHO PHILIPS 2X59W (TUBOS
FLUORESCENTES) DE 2.40 M (UBICADO EN SUB ESTACIÓN
ELÉCTRICA); CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 3.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.014

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES
A LÁMPARA EN BLOCK SOCKET DE PORCELANA CON
FOCO DE 13W; UBICADOS EN TECHO (BAÑO DIRECCIÓN)
Y EN MURO (ZONA DE LAVADERO); CON INTERVENCIÓN
DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 3.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.015

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES
A LUMINARIA COLGANTE TIPO CAMPANA CON FOCO LED
13W (UBICADO EN BODEGA MATERIAL DE LIMPIEZA); CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 2.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.016

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES
A LUMINARIA EN FALSO PLAFON CON FOCO LED 30W
(UBICADO EN PASILLO DE ACCESO A BAÑOS) CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.    

PZA 2.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.017

REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE
TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO DUPLEX
POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA, GRADO
COMERCIAL 2P + TIERRA, 15 A, 127V MARCA BTICINO
MODUS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

PZA 69.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.018

REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE
TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO SENCILLO
POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA, GRADO
COMERCIAL 2P + TIERRA, 15 A, 127V MARCA BTICINO
MODUS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

PZA 11.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.019

REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE
TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO TRIPLE
SENCILLO POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA,
GRADO COMERCIAL, 2P + TIERRA, 15A, 127V MARCA
BTICINO MODUS; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 3.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.020

REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE
TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO 127V,
10AMPS MARCA BTICINO; CON INTERVENCION DE TODO
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 19.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
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IE.021

REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE
TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE 127V, 10
AMPS MARCA BTICINO; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 4.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.022

REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE
TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR Y CONTACTO
SENCILLO 127V, 10 AMPS. MARCA BTICINO; CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.023

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO
BOMBA DE AGUA DE 1HP. DE 127/220 VOLTS; CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.024

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO
BOMBA DE AGUA DE 1/2 HP. DE 127/220 VOLTS; CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.025

PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE
CONEXIONES DE SUPRESOR DE PICOS MARCA
SURGELOGIC, SURGE PROTECTIVE DEVICE, MODELO
TVS2EMA12A, 120 KA, 208 V/120 V, 3, FRECUENCIA 47.63HZ
SCCR 200KA; CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.026

MANTENIMIENTO A BOTÓN DE EMERGENCIA QUE
ACTIVAN ALARMAS AUDIVISUALES; CON INTERVENCION
DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 2.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.027

MANTENIMIENTO A SENSOR DE PRESENCIA STEREN,
MOD. PIR-110. VOLTAJE 110V/120V, 60 Hz, SALIDA 25
WATTS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCIÓN.

JGO. 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.028

REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE
TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO DUPLEX
POLARIZADO "TIERRA AISLADA" 2P + TIERRA, 15A, 127V
MARCA BTICINO MODUS; CON INTERVENCION DE TODO
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.

PZA 6.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

IE.029

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE
EMERGENCIA SOLA BASIC MAXILAMP 5hrs 600lu LED-12-
90l; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y
CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 3.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

La propuesta cumple con los
requerimientos técnicos
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Física.
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